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SECCIONS TRANSVERSALS

ESCALA 1:100

ESTAT ACTUAL

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

+3,30

+6,35

±0,00

+1,75

+5,75

+3,30

-1,80

+3,30

+6,35

PB

±0,00

+3,30

+6,35

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

CARRER PARE CLARET

CARRER MERCÈ TORRES

S-D S-D

S-
1

S-BS-B

S-
4

S-CS-C

S-
3

S-
2

S-AS-A

S-C Secció C
1:100

S-B Secció B
1:100

Secció D
1:100

MOSCA SECCIONS
1:500



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Edifici Can Maurici  -  F.Camprodon 1, 2A - 08500 VIC
93 880 02 11   /  info@4Rarq.com   /   www.4Rarq.com 3.1

PLANTES ENDERROC

ESCALA 1:100
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PLANTES G i V
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SECCIONS TRANSVERSALS G i V
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L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

S-
Es

tr 
1

S-
Es

tr 
1

CARRER PARE CLARET

CARRER MERCÈ TORRES
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S-GV-C Secció Groc i Vermell C
1:100

S-GV-B Secció Groc i Vermell B
1:100

S-GV-D Secció Groc i Vermell D
1:100

MOSCA SECCIONS GROC I VERMELL
1:500

A enderrocar

A construïr
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PLANTES DISTRIBUCIÓ

ESCALA 1:100

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA PROPOSTA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

SUPERFÍCIES ÚTILS PROPOSTA
COTA -1,80, Planta Baixa

COTA +0,00, Planta Baixa

INSTAL·LACIONS

BANY
DESPATX ATENCIÓ 1
DESPATX ATENCIÓ 2
DISTRIBUÏDOR
ESCALA
INSTAL·LACIONS
OAC
TALLAFRED
VIGILANTS

10,99
10,99 m²

4,35
7,65
7,42

11,12
3,24
3,92

39,24
2,34
7,42

86,70 m²

COTA +1,75, Planta Primera

COTA +3,30, Planta Primera

BANYS
DISTRIBUÏDOR
DISTRIBUÏDOR
ESCALA
SALA PLENS

COMPTABILITAT
DISTRIBUÏDOR
ESCALA
SECRETARIA
TÈCNICS I ADMIN

8,19
2,86

17,10
3,24

42,30
73,69 m²

12,79
6,08
5,04

16,37
47,11

87,39 m²

SUPERFÍCIES ÚTILS PROPOSTA
COTA +5,75, Planta Sotacoberta

COTA +6,35, Planta Sotacoberta

BANYS
DISTRIBUÏDOR
DISTRIBUÏDOR
DISTRIBUÏDOR
ESCALA
INSTAL·LACIONS
MAGATZEM
OFFICE
SALA NETEJA

ALCALDIA
DISTRIBUÏDOR
REGIDORS
REUNIONS

10,51
5,50
6,51
9,05
1,44
5,33
5,78

10,36
3,99

58,47 m²

21,28
15,93
31,77
14,58

83,56 m²
400,80 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
Can Sià

Planta Baixa
Planta Primera
Planta Sotacoberta

160,99
206,78
206,78

574,55 m²
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10C x 0,18
9H x 0,30
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9C x 0,17
8H x 0,301,50
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OAC
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bany
accessible

OAC
COTA +0,00
A: 39,24 m2

TALLAFRED
COTA +0,00
A: 2,34 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +0,00
A: 11,12 m2

BANY
COTA +0,00
A: 4,35 m2

INSTAL·LACIONS
COTA -1,80
A: 10,99 m2

INSTAL·LACIONS
COTA +0,00
A: 3,92 m2

DESPATX ATENCIÓ 1
COTA +0,00
A: 7,65 m2

ESCALA
COTA +0,00
A: 3,24 m2

DESPATX ATENCIÓ 2
COTA +0,00
A: 7,42 m2

Comunicació

Ascensor

VIGILANTS
COTA +0,00
A: 7,42 m2

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

bany
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ra
m
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%

BANYS
COTA +1,75
A: 8,19 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +1,75
A: 2,86 m2

TÈCNICS I ADMIN
COTA +3,30
A: 47,11 m2

SECRETARIA
COTA +3,30
A: 16,37 m2

COMPTABILITAT
COTA +3,30
A: 12,79 m2

ESCALA
COTA +1,75
A: 3,24 m2

ESCALA
COTA +3,30
A: 5,04 m2

SALA PLENS
COTA +1,75
A: 42,3 m2

Ascensor
1,50

1,50

1,50

1,50

iƟnerari accessible

seients NO fixes

DISTRIBUÏDOR
COTA +1,75
A: 17,1 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +3,30
A: 6,08 m2

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

iƟnerari accessible

bany
accessible

ALCALDIA
COTA +6,35
A: 21,28 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +6,35
A: 15,93 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +5,75
A: 6,51 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +5,75
A: 9,05 m2

DISTRIBUÏDOR
COTA +5,75
A: 5,5 m2

INSTAL·LACIONS
COTA +5,75
A: 5,33 m2 MAGATZEM

COTA +5,75
A: 5,78 m2

BANYS
COTA +5,75
A: 10,51 m2

SALA NETEJA
COTA +5,75
A: 3,99 m2

ESCALA
COTA +5,75
A: 1,44 m2

REGIDORS
COTA +6,35
A: 31,77 m2

REUNIONS
COTA +6,35
A: 14,58 m2

OFFICE
COTA +5,75
A: 10,36 m2

Ascensor
1,50

1,50

1,50

1,20
1,20

1,50

SUPERFÍCIES ÚTILS PROPOSTA

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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ALÇATS

ESCALA 1:100

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA PROPOSTA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

8,
84 8,

51

8,92

8,
61

9,
25

6,
76

16,21

3,42

8,
64

7,
75

coberta pendent 28%
coberta pendent 28%

10
,4

2

8,88 2,98

9,
34

1

2

3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

CARRER PARE CLARET

CARRER MERCÈ TORRES

1 Alçat Sud
1:100
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3 Alçat Nord
1:100
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SECCIONS LONGITUDINALS (I)

ESCALA 1:100

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA PROPOSTA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022
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MOSCA SECCIONS
1:500

S-2 Secció 2
1:100

S-1 Secció 1
1:100
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SECCIONS LONGITUDINALS (II)

ESCALA 1:100

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA PROPOSTA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022
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1:100
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SECCIONS TRANSVERSALS

ESCALA 1:100

DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA PROPOSTA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022
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PLANTA BAIXA I PRIMERA OBRA

ESCALA 1:100

OBRA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022
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SOTACOBERTA I COBERTA OBRA

ESCALA 1:100

OBRA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022
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1:100
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DETALLS CONSTRUCTIUS EDIFICI

ESCALA 1:20, 1:5

OBRA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

Aïllament tèrmic llana de roca (8cm)

Placa pladur (1,3cm)

Aïllament tèrmic llana de roca (4cm)

Barrera de vapor

Carpinteria de fusta

Paret existent

Aplacat de pedra de Sant Vicenç (2cm), encolat

Aïllament tèrmic llana de roca (4cm)

Placa pladur (1,3cm)

Carpinteria de fusta. Fulla fixa.

Paret existent

Enmarcat de fusta (2cm)

D4

Encadellat de fusta de castanyer (2,2cm)

Cola (0,5cm)

Tira LED encastada al terra

Vidre 8+8 transparent amb cantell polit

U d'alumini pintat negre (18x80mm)

Parquet industrial de castanyer (2cm)

Biga de fusta

Gero

Arrebossat

Peça ceràmica de remat

Teula mixta

Peça ceràmica

Aïllament tèrmic llana de roca (4cm)

Placa pladur (1,3cm)

Paret existent

Rajola gres 60x60

Làmina separadora

Morter cola (0,5cm)

Aïllament XPS (5cm)

Làmina impermeable

Capa de compressió (5cm)

Formigó de pendents

Làmina separadora

Làmina separadora

Dau de formigó

Bigueta autoportant de formigó

Morter

Paret existent

Veure plànol
"DETALLS MUR CORTINA (III)"

Rajola gres 60x60 (1Ccm)

Recrescut de morter autoanivellant
de ciment C20 (3cm)

Morter cola (0,5cm)

Terra radiant de baix espessor (1cm)

Capa compressió existent (5cm)

Làmina separadora

Reomplert de les voltes existents

Tira LED

Placa pladur

Guies pladur

Conductes
renovació d'aire

Trasdossat de pladur
amb 8cm de llana de roca
 i barrera de vapor

Mur de façana existent

Placa pladur

Divisòria interior

Perfileria d'alumini

Guia pladur

Divisòria interior

Perfileria d'alumini

Encadellat de fusta de castanyer (2,2cm)

Cola (0,5cm)

Parquet industrial de castanyer (2cm)

Biga de fusta Jàssera metàl·lica

Tubular metàl·lica 50x60mm (10mm)

Xapa metàl·lica plegada (10mm)

Bigueta entre voltes

D1 Planta trobada finestres amb mur existent
1:20

D2 Planta finestres interiors
1:20

D3 Secció barana escala
1:20

D4 Detall Perfil d'alumini i tira LED
1:5

D5 Trobades cobertes
1:20

D6 Caixó fals sostre amb voltes
1:20

D7 Trobada inferior i superior divisories interior amb forjat
1:20

D8 Trobada escala amb forjat existent
1:20
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DETALLS MUR CORTINA (I)

ESCALA

OBRA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

EXTERIOR EXTERIOR

EXTERIOR EXTERIOREXTERIOR
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26

36
03
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49

91
12

3

1080 1080 1080
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5

60

1020

1200

A

B

A

B

15
5
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5

ALÇAT MUR CORTINA GENERAL (E 1:40)

SECCIÓ HORITZONTAL PER PORTA (E 1:3)

SECCIÓ HORITZONTAL TROBADA INTERMITJA (E 1:2)

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

MUNTANTS I TRAVESSERS DE FUSTA I ALUMINI:

Retícula formada per muntants i travessers interiors de fusta laminada de pi Radiata amb acabat
vernissat, color similar al castanyer. Secció dels perfils de 155x60mm.
Perfils d'alumini per l'exterior amb junta EPDM i sense tapeta exterior vista.
Vidre sellat amb silicona

VIDRE MUR CORTINA:

8 mm templat / 16Ar/LamiGlass 5+5.1

VIDRE LLUERNARI:

8 mm templat / 16Ar/LamiGlass 5+5.2
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DETALLS MUR CORTINA (II)

ESCALA

OBRA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

8 T/16/5+5

90°

60

15
5

76°
104°

76
°

SECCIÓ LONGITUDINAL (E 1:2) TROBADA INTERMITJA (E 1:3)

TEULA CERÀMICA

XAPA INOX

TELA ASFÀLTICA

COBERTA VENTILADA

IMPERMEABILITZACIÓ

VIDRE DECALAT

SECCIÓ LONGITUDINAL (E 1:2)
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DETALLS MUR CORTINA (III)

ESCALA

OBRA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

TROBADA FAÇANA AMB LLUERNARI (E 1:2)
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FONAMENTS

ESCALA 1:200, 1:100, 1:93,82

ESTRUCTURA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

+1,75

+5,75

+8,95

+10,15

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

±0,00

+3,30

+6,35

+1,75

+5,75
Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

-1,800

+1,750

+5,750

+8,950

+10,350

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

3,
56

0,194,55

0,60

1,20

1,
50

0,
40

0,
80

Forjat

Paret gero

Rampa 6%

Cota +0,00

Cota acabat +0,00

FONAMENT MUR
Amplada: 60cm
Cantell: 60cm
Armat
Superior: 3Ø16
Inferior: 3Ø16

FONAMENT PILAR
Cantell: 60cm
Armat
Ø16 c15

FONAMENT
MUR I PILAR
Amplada: 80cm
Cantell: 60cm
Armat
Superior: 4Ø16
Inferior: 4Ø16

RIOSTRA
Amplada: 40cm
Cantell: 60cm
Armat
Superior: 3Ø16
Inferior: 3Ø16
Estreps Ø8 c20

DETALL FONAMENTACIÓ

Orientar ancoratge al centre de la placa

Soldadura

Placa base

Morter d'anivellació

BASE COMPACTADA

BIGA CENTRADORA

HEB 200

SABATA

RECOBRIMNENTS NOMINALS EN FONAMENTACIÓ
NOTES: - Recobriment inferior contacte terreny: 80mm (amb formigó pobre, 50 mm)

- Recobriment superior lliure: 50mm.

- Recobriment lateral contacte terreny: 80mm

ARMAT
DIÀMETRE (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32

ANCORATGES DE
BARRES RECTES (cm)
Per ancoratges amb colze,
x 0.7

Armat
superior 29 36 43 58 84 131

Armat
inferior 20 25 30 40 60 94

Longituds de
CAVALCAMENT Ls (cm)
Separació entre barres
major de 10 Ø,  x 0.7

Armat
superior 52 58 72 86 116 168 262 430

Armat
inferior 40 40 50 60 80 120 188 308

Diàmetres de doblegament
dels colzes (cm) 3.2 4 4.8 6.4 14 17.5

Longitud de PATILLES (cm)

Armat
superior 25 25 30 40 59 92 151

Armat
inferior 18 18 21 28 42 66 108

- Les mides que en el plànol es donen entre parèntesi corresponen a la longitud del tram recte de cada barra, o bé
d'aquesta més la patilla.

- P= H-5 En jàsseres planes o reticular.
- P= 40cm en jàsseres de cantell.
- Vàlid quan el recobriment de formigó perpendicular al pla de doblat és superiorna a 3Ø. Si no, s'han d'agafar les longituds
per prolongació recta.

* Aquestes longituds s'hauran d'augmentar en 10Ø en cas de zona sísmica.

RECOBRIMNENTS*
NEGATIUS BIGUETA

1 - Superior: 2 cm

2- Lateral en vora: 2cm

BIGUES PLANES

3- Superior 3.5 cm

4- Lateral en vora: 5 cm

5- Inferior: 2 cm

BIGUES DESPENJADES DEL SOSTRE

6 - Superior: 3.5 cm

7- Lateral: 3 cm

8- Inferior: 2 cm

(*) Recobriments minims recomanats per estructures en ambient I i sense protecció especial contra-incèndis

4Ø

P
<
5Ø

CARACTERTÍSTIQUES DELS MATERIALS

MATERIALS
FORMIGÓ ACER

CONTROL CARACTERÍSITQUES CONTROL CARACT.

ELEMENT Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus Consistència

Tamany
màx.

granulat

Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus

FONAMENTACIÓ
Pilots Reduit γc =1.70 HA-25/B/20/IIa

Fluída
(10-15cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

Sabates/
biguetes Normal γc =1.50 HA-25/B/20/IIa

Plàstica a
tova (< 9cm) 30/40 mm Normal γs =1.15 B 500 S

PILARS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

SOSTRES I BIGUES Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 15/20 mm Normal γs =1.15 B 500 S

MURS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

EXECUCIÓ Normal γf =1.60 Adaptat al Codi Estructural

NOTES: - Encavallaments segons Codi Estructural

- L'acer utilitzat tindrà que estar garantit amb el segell del CIETSID

Ls

5ø

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER FORJAT UNIDIRECCIONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Secció Estructura A
1:200

Secció Estructura 1
1:200

Secció Estructura 2
1:200

Fonaments
1:100
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SOSTRE PB

ESCALA 1:200, 1:100, 1:93,82

ESTRUCTURA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

+1,75

+5,75

+8,95

+10,15

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

±0,00

+3,30

+6,35

+1,75

+5,75
Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

-1,800

+1,750

+5,750

+8,950

+10,350

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

6,48

1,73

0,
60

6,30
Balcó

Rampa
10%

Cota acabat +3,30

Cota acabat +1,75

Cota acabat +1,75

FORJAT 1
Cantell: 20+5
Intereix: 70cm
Llum: 1,75cm
M+ max: 8,80
V max: 11,76

FORJAT
Cantell: 20+5
Intereix: 70cm
Llum: 1,75cm
M+ max: 17,75
V max: 18,33

CÈRCOL
FORMIGÓ
25x25
4 Ø12

PILAR
Perfil: HE 200 B
Altura total: 16m

JÀSSERA
Perfil: IPE 300
Llum: 9,10cm

PILAR
Perfil: HE 200 B
Altura total: 16m

S-
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S-
Es

tr 
2

S-
Es

tr 
2

2Ø10 (20P+80)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

2Ø
10

 (2
0P

+1
20

)
2Ø

10
 (2

0P
+1

20
)

LLOSA DE BALCÓ DE FORMIGÓ ENCASTAT EN MUR DE CÀRREGA

MORTER TIXOTRÒPIC DE
REPARACIÓ
ESTRUCTURAL SENSE
RETRACCIÓ

LLOSA DE
FORMIGÓ ARMAT

MUR DE PEDRA
RESISTENT

IPE 80 c/50

RECOBRIMNENTS NOMINALS EN FONAMENTACIÓ
NOTES: - Recobriment inferior contacte terreny: 80mm (amb formigó pobre, 50 mm)

- Recobriment superior lliure: 50mm.

- Recobriment lateral contacte terreny: 80mm

ARMAT
DIÀMETRE (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32

ANCORATGES DE
BARRES RECTES (cm)
Per ancoratges amb colze,
x 0.7

Armat
superior 29 36 43 58 84 131

Armat
inferior 20 25 30 40 60 94

Longituds de
CAVALCAMENT Ls (cm)
Separació entre barres
major de 10 Ø,  x 0.7

Armat
superior 52 58 72 86 116 168 262 430

Armat
inferior 40 40 50 60 80 120 188 308

Diàmetres de doblegament
dels colzes (cm) 3.2 4 4.8 6.4 14 17.5

Longitud de PATILLES (cm)

Armat
superior 25 25 30 40 59 92 151

Armat
inferior 18 18 21 28 42 66 108

- Les mides que en el plànol es donen entre parèntesi corresponen a la longitud del tram recte de cada barra, o bé
d'aquesta més la patilla.

- P= H-5 En jàsseres planes o reticular.
- P= 40cm en jàsseres de cantell.
- Vàlid quan el recobriment de formigó perpendicular al pla de doblat és superiorna a 3Ø. Si no, s'han d'agafar les longituds
per prolongació recta.

* Aquestes longituds s'hauran d'augmentar en 10Ø en cas de zona sísmica.

RECOBRIMNENTS*
NEGATIUS BIGUETA

1 - Superior: 2 cm

2- Lateral en vora: 2cm

BIGUES PLANES

3- Superior 3.5 cm

4- Lateral en vora: 5 cm

5- Inferior: 2 cm

BIGUES DESPENJADES DEL SOSTRE

6 - Superior: 3.5 cm

7- Lateral: 3 cm

8- Inferior: 2 cm

(*) Recobriments minims recomanats per estructures en ambient I i sense protecció especial contra-incèndis

4Ø

P
<
5Ø

CARACTERTÍSTIQUES DELS MATERIALS

MATERIALS
FORMIGÓ ACER

CONTROL CARACTERÍSITQUES CONTROL CARACT.

ELEMENT Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus Consistència

Tamany
màx.

granulat

Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus

FONAMENTACIÓ
Pilots Reduit γc =1.70 HA-25/B/20/IIa

Fluída
(10-15cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

Sabates/
biguetes Normal γc =1.50 HA-25/B/20/IIa

Plàstica a
tova (< 9cm) 30/40 mm Normal γs =1.15 B 500 S

PILARS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

SOSTRES I BIGUES Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 15/20 mm Normal γs =1.15 B 500 S

MURS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

EXECUCIÓ Normal γf =1.60 Adaptat al Codi Estructural

NOTES: - Encavallaments segons Codi Estructural

- L'acer utilitzat tindrà que estar garantit amb el segell del CIETSID

Ls

5ø

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER FORJAT UNIDIRECCIONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

7

ESTAT DE CARREGUES FORJAT COBERTA
SOBRECÀRREGA D'ÚS 5.00 kN/m² 1.00 kN/m²
CÀRREGUES MORTES 1.50  kN/m² 1.50  kN/m²
PES PROPI 2.00  kN/m² 2.00  kN/m²
SOBRECÀRREGA NEU / MANTENIMENT -  kN/m² 1.10 kN/m²
CÀRREGA TOTAL 8.50  kN/m² 5.60  kN/m²
SECCIÓ TIPUS DE FORJAT

FORJAT DE BIGUETA AUTORESISTENT ENCASTADA EN MUR DE CÀRREGA

XARXAT
+ NEGATIUS DE BIGUETA

REVOLTONSBIGUETA BIGUETA
DAU DE
FORMIGÓ

XARXAT
+ NEGATIUS DE BIGUETA

MUR DE PEDRA
RESISTENT

Secció Estructura A
1:200

Secció Estructura 1
1:200

Secció Estructura 2
1:200

Sostre Planta Baixa
1:100
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SOSTRE P1

ESCALA 1:200, 1:100, 1:93,82

ESTRUCTURA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

+1,75

+5,75

+8,95

+10,15

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

±0,00

+3,30

+6,35

+1,75

+5,75
Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

-1,800

+1,750

+5,750

+8,950

+10,350

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

Cota acabat +6,35

Cota acabat +5,75Cota acabat +5,75 FORJAT
Cantell: 20+5
Intereix: 70cm
Llum: 2,10cm
M+ max: 28,52
V max: 24,28

FORJAT
Cantell: 20+5
Intereix: 70cm
Llum: 3,00cm
M+ max: 8,80
V max: 11,76

CÈRCOL
FORMIGÓ
25x25
4 Ø12

DINTELL
Perfil: 2 IPN330
Llum: 4,05cm

DINTELL
Perfil: 2 IPN 270
Llum: 4,05cm

DAU
FORMIGÓ
50x30

PLETINA
LATERAL
Espessor: 2 cm

PLETINA
LATERAL
Espessor: 2 cm

PILAR
Perfil: HE 200 B
Altura total: 16m

JÀSSERA
Perfil: IPE 300
Llum: 9,10cm

PILAR
Perfil: HE 200 B
Altura total: 16m
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RECOBRIMNENTS NOMINALS EN FONAMENTACIÓ
NOTES: - Recobriment inferior contacte terreny: 80mm (amb formigó pobre, 50 mm)

- Recobriment superior lliure: 50mm.

- Recobriment lateral contacte terreny: 80mm

ARMAT
DIÀMETRE (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32

ANCORATGES DE
BARRES RECTES (cm)
Per ancoratges amb colze,
x 0.7

Armat
superior 29 36 43 58 84 131

Armat
inferior 20 25 30 40 60 94

Longituds de
CAVALCAMENT Ls (cm)
Separació entre barres
major de 10 Ø,  x 0.7

Armat
superior 52 58 72 86 116 168 262 430

Armat
inferior 40 40 50 60 80 120 188 308

Diàmetres de doblegament
dels colzes (cm) 3.2 4 4.8 6.4 14 17.5

Longitud de PATILLES (cm)

Armat
superior 25 25 30 40 59 92 151

Armat
inferior 18 18 21 28 42 66 108

- Les mides que en el plànol es donen entre parèntesi corresponen a la longitud del tram recte de cada barra, o bé
d'aquesta més la patilla.

- P= H-5 En jàsseres planes o reticular.
- P= 40cm en jàsseres de cantell.
- Vàlid quan el recobriment de formigó perpendicular al pla de doblat és superiorna a 3Ø. Si no, s'han d'agafar les longituds
per prolongació recta.

* Aquestes longituds s'hauran d'augmentar en 10Ø en cas de zona sísmica.

RECOBRIMNENTS*
NEGATIUS BIGUETA

1 - Superior: 2 cm

2- Lateral en vora: 2cm

BIGUES PLANES

3- Superior 3.5 cm

4- Lateral en vora: 5 cm

5- Inferior: 2 cm

BIGUES DESPENJADES DEL SOSTRE

6 - Superior: 3.5 cm

7- Lateral: 3 cm

8- Inferior: 2 cm

(*) Recobriments minims recomanats per estructures en ambient I i sense protecció especial contra-incèndis

4Ø

P
<
5Ø

CARACTERTÍSTIQUES DELS MATERIALS

MATERIALS
FORMIGÓ ACER

CONTROL CARACTERÍSITQUES CONTROL CARACT.

ELEMENT Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus Consistència

Tamany
màx.

granulat

Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus

FONAMENTACIÓ
Pilots Reduit γc =1.70 HA-25/B/20/IIa

Fluída
(10-15cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

Sabates/
biguetes Normal γc =1.50 HA-25/B/20/IIa

Plàstica a
tova (< 9cm) 30/40 mm Normal γs =1.15 B 500 S

PILARS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

SOSTRES I BIGUES Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 15/20 mm Normal γs =1.15 B 500 S

MURS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

EXECUCIÓ Normal γf =1.60 Adaptat al Codi Estructural

NOTES: - Encavallaments segons Codi Estructural

- L'acer utilitzat tindrà que estar garantit amb el segell del CIETSID

Ls

5ø

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER FORJAT UNIDIRECCIONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

7

ESTAT DE CARREGUES FORJAT COBERTA
SOBRECÀRREGA D'ÚS 5.00 kN/m² 1.00 kN/m²
CÀRREGUES MORTES 1.50  kN/m² 1.50  kN/m²
PES PROPI 2.00  kN/m² 2.00  kN/m²
SOBRECÀRREGA NEU / MANTENIMENT -  kN/m² 1.10 kN/m²
CÀRREGA TOTAL 8.50  kN/m² 5.60  kN/m²
SECCIÓ TIPUS DE FORJAT

FORJAT DE BIGUETA AUTORESISTENT ENCASTADA EN MUR DE CÀRREGA

XARXAT
+ NEGATIUS DE BIGUETA

REVOLTONSBIGUETA BIGUETA
DAU DE
FORMIGÓ

XARXAT
+ NEGATIUS DE BIGUETA

MUR DE PEDRA
RESISTENT

Secció Estructura A
1:200

Secció Estructura 1
1:200

Secció Estructura 2
1:200

Sostre Planta Primera
1:100
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SOSTRE SOTACOBERTA

ESCALA 1:200, 1:100, 1:93,82

ESTRUCTURA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

+1,75

+5,75

+8,95

+10,15

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

±0,00

+3,30

+6,35

+1,75

+5,75
Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

-1,800

+1,750

+5,750

+8,950

+10,350

Sostre Sotacoberta

Sostre P1

Sostre PB

Fonaments

Cota acabat +8,95

FORJAT
Cantell: 20+5
Intereix: 70cm
Llum: 1,90cm
M+ max: 7,33
V max: 9,79

FORJAT
Cantell: 20+5
Intereix: 70cm
Llum: 1,90cm
M+ max: 7,33
V max: 9,79

PILAR
Perfil: HE 200 B
Altura total: 16m

JÀSSERA
Perfil: IPE 300
Llum: 9,10cm

PILAR
Perfil: HE 200 B
Altura total: 16m

S-
Es

tr 
1

S-
Es

tr 
1

S-Estr A S-Estr A

S-
Es

tr 
2

S-
Es

tr 
2

Cota acabat +10,35

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

2Ø10 (20P+80)

RECOBRIMNENTS NOMINALS EN FONAMENTACIÓ
NOTES: - Recobriment inferior contacte terreny: 80mm (amb formigó pobre, 50 mm)

- Recobriment superior lliure: 50mm.

- Recobriment lateral contacte terreny: 80mm

ARMAT
DIÀMETRE (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32

ANCORATGES DE
BARRES RECTES (cm)
Per ancoratges amb colze,
x 0.7

Armat
superior 29 36 43 58 84 131

Armat
inferior 20 25 30 40 60 94

Longituds de
CAVALCAMENT Ls (cm)
Separació entre barres
major de 10 Ø,  x 0.7

Armat
superior 52 58 72 86 116 168 262 430

Armat
inferior 40 40 50 60 80 120 188 308

Diàmetres de doblegament
dels colzes (cm) 3.2 4 4.8 6.4 14 17.5

Longitud de PATILLES (cm)

Armat
superior 25 25 30 40 59 92 151

Armat
inferior 18 18 21 28 42 66 108

- Les mides que en el plànol es donen entre parèntesi corresponen a la longitud del tram recte de cada barra, o bé
d'aquesta més la patilla.

- P= H-5 En jàsseres planes o reticular.
- P= 40cm en jàsseres de cantell.
- Vàlid quan el recobriment de formigó perpendicular al pla de doblat és superiorna a 3Ø. Si no, s'han d'agafar les longituds
per prolongació recta.

* Aquestes longituds s'hauran d'augmentar en 10Ø en cas de zona sísmica.

RECOBRIMNENTS*
NEGATIUS BIGUETA

1 - Superior: 2 cm

2- Lateral en vora: 2cm

BIGUES PLANES

3- Superior 3.5 cm

4- Lateral en vora: 5 cm

5- Inferior: 2 cm

BIGUES DESPENJADES DEL SOSTRE

6 - Superior: 3.5 cm

7- Lateral: 3 cm

8- Inferior: 2 cm

(*) Recobriments minims recomanats per estructures en ambient I i sense protecció especial contra-incèndis

4Ø

P
<
5Ø

CARACTERTÍSTIQUES DELS MATERIALS

MATERIALS
FORMIGÓ ACER

CONTROL CARACTERÍSITQUES CONTROL CARACT.

ELEMENT Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus Consistència

Tamany
màx.

granulat

Nivell de
control

Coef.
ponderat Tipus

FONAMENTACIÓ
Pilots Reduit γc =1.70 HA-25/B/20/IIa

Fluída
(10-15cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

Sabates/
biguetes Normal γc =1.50 HA-25/B/20/IIa

Plàstica a
tova (< 9cm) 30/40 mm Normal γs =1.15 B 500 S

PILARS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

SOSTRES I BIGUES Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 15/20 mm Normal γs =1.15 B 500 S

MURS Normal γc =1.50 HA-25/B/20/I Tova (8-9cm) 20/30 mm Normal γs =1.15 B 500 S

EXECUCIÓ Normal γf =1.60 Adaptat al Codi Estructural

NOTES: - Encavallaments segons Codi Estructural

- L'acer utilitzat tindrà que estar garantit amb el segell del CIETSID

Ls

5ø

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES PER FORJAT UNIDIRECCIONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

7

ESTAT DE CARREGUES FORJAT COBERTA
SOBRECÀRREGA D'ÚS 5.00 kN/m² 1.00 kN/m²
CÀRREGUES MORTES 1.50  kN/m² 1.50  kN/m²
PES PROPI 2.00  kN/m² 2.00  kN/m²
SOBRECÀRREGA NEU / MANTENIMENT -  kN/m² 1.10 kN/m²
CÀRREGA TOTAL 8.50  kN/m² 5.60  kN/m²
SECCIÓ TIPUS DE FORJAT

FORJAT DE BIGUETA AUTORESISTENT ENCASTADA EN MUR DE CÀRREGA

XARXAT
+ NEGATIUS DE BIGUETA

REVOLTONSBIGUETA BIGUETA
DAU DE
FORMIGÓ

XARXAT
+ NEGATIUS DE BIGUETA

MUR DE PEDRA
RESISTENT

Secció Estructura A
1:200

Secció Estructura 1
1:200

Secció Estructura 2
1:200

Sostre Sotacoberta
1:100
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ESCALA

ESCALA 1:100, 1:50

ESTRUCTURA

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

+1,750

+5,750

±0,000

+3,300

+6,350

+1,75

+5,75

±0,00

+3,30
So

rƟ
da

 c
ot

a 
+0

,0
0

Ar
rib

ad
a 

co
ta

 +
1,

75

Ar
rib

ad
a 

co
ta

 +
3,

30

So
rƟ

da
 c

ot
a 

+1
,7

5 Replà cota +1,75Replà cota +3,30

*Totes les bigues seràn de
fusta laminada de castanyer
 GL32, amb unions mecàniques
metàl·liques

30x10

30
x1

5

20x10

30x10
30x10

30x10

30
x1

5

20x10

20x10

20x10

20x10

S-Esc 1

S-Esc 2

S-Esc 1

S-Esc 2

So
rƟ

da
 c

ot
a 

+3
.3

0

Ar
rib

ad
a 

co
ta

 +
5,

75

Ar
rib

ad
a 

co
ta

 +
6,

35

Replà cota +5,75

Replà cota +6,35

So
rƟ

da
 c

ot
a 

+5
,7

5

30x10

30x15
30x10

20
x1

0

20
x1

0

20
x1

0

20
x1

0

20
x1

0

20
x1

0

20
x1

0

30
x1

5

30
x1

5

20x10

20x10

20x10

20x10

20x10

30
x1

5

30x10

30x10

Secció Escala 1
1:100

Secció Escala 2
1:100

Planta Baixa
1:50

Planta Primera
1:50
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FORJATS

ESCALA 1:200, 1:20

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,175
9H x 0,300

123456789

9C x 0,172
8H x 0,300

123456789

9C x 0,172
8H x 0,300

1234

4C x 0,150
3H x 0,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,175
13H x 0,300

1234

4C x 0,150
3H x 0,300

N

0,
05

0,
10

0,
05

0,
05

0,
20

0,
05

0,700,
35

 a
pr

ox
.

0,
05

1,42

0,
30

 a
pr

ox
.

0,
05

Planta Baixa
1:200

Planta Primera
1:200

Planta Sotacoberta
1:200

F1

Aïllament XPS (5cm);  làmina protecció radó; làmina
geotexƟl; capa compressió (5cm); cavity (10xm); formigó

pobre (5cm)

Solera nova aïllada

F2

Capa compressió (5cm); biguetes metà·liques (gruix desconegut) cal
aplicar pintura contra incèndis a la part vista ; Reblert de formigó amb

revoltons d'encadellat ceràmic

Forjat existent de bigues metàl·liques i revoltons d'encadellat ceràmic

F3

Capa compressió (5cm); biguetes de fomigó
(20 cm); revoltons ceràmics (20 cm); arrebossat de

morter (2cm)

Forjat nou biguetes de formigó i revoltons

F4

Composició desconeguda

Forjat existent de composició desconeguda

Codi del tancament

Nom del tancament

Previsualització

Capes
(de superior a inferior)

Cal repicar els primers 5cm, formats per
2cm de rajola i 3cm de morter

Cal repicar els primers 5cm, formats per
2cm de rajola i 3cm de morterCal repicar el paviment i la solera existent

*Veure Memòria ConstrucƟva del Projecte ExecuƟu, pel
compliment de les exigències del CTE de cada un dels
elements construcƟus
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COBERTES I PAVIMENTS

ESCALA 1:200

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,175
9H x 0,300

123456789

9C x 0,172
8H x 0,300

123456789

9C x 0,172
8H x 0,300

1234

4C x 0,150
3H x 0,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,175
13H x 0,300

1234

4C x 0,150
3H x 0,300

N

Codi del tancament

Nom del tancament

Previsualizació

Gruix total

Capes (de superior a
inferior)

Codi del tancament

Nom del tancament

Previsualizació

Gruix total

Capes (de superior a
inferior)

Planta Baixa
1:200

Planta Primera
1:200

Planta Sotacoberta
1:200

Coberta
1:200

*Veure Memòria ConstrucƟva del Projecte ExecuƟu, pel
compliment de les exigències del CTE de cada un dels
elements construcƟus
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TANCAMENTS VERTICALS

ESCALA 1:200

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,175
9H x 0,300

123456789

9C x 0,172
8H x 0,300

123456789

9C x 0,172
8H x 0,300

1234

4C x 0,150
3H x 0,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,175
13H x 0,300

1234

4C x 0,150
3H x 0,300

N

Codi del tancament T.VE-00 T.VE-01
Nom del tancament Façana de gero arrebossat amb placa PYL amb

aïllament interior

Previsualització

Gruix total 0,27 0,18

Capes (d'exterior a
interior)

Arrebossat de morter (2cm); Gero (13,5cm); Aïllament
Llana de roca (8cm); Barrera de Vapor; Placa pladur

(1,5cm)

Arrebossat de morter (2cm); Gero (13,5cm);
Arrebossat de morter (2cm)

T.VI-01 T.VI-03 T.VI-20 T.VI-23 T.VI-24
Tancament interior amb gero i trasdossat amb

aïllament per una cara (ascensor)
Tancament interior amb gero i trasdossat amb

aïllament per una cara, i enguixat per l'altra cara Envà de guix laminat (PYL) amb doble placa Trasdossat de guix laminat (PYL) (mitgeres) Trasdossat de guix laminat (PYL) i barrera de vapor
(façanes)

0,20 0,22 0,08 0,07 0,11

Placa pladur (1,5cm); Aïllament Llana de roca (4cm);
Gero acústic (13,5cm)

Placa pladur (1,5cm); Aïllament Llana de roca (4cm);
Gero acústic (13,5cm); Enguixat (1,5cm)

Placa pladur (1,5cm); Aïllament Llana de roca (4cm);
Placa pladur (1,5cm) Placa pladur (1,5cm); Aïllament Llana de roca (4cm) Placa pladur (1,5cm); Barrera de Vapor; Aïllament

Llana de roca (8cm)

Codi del tancament

Nom del tancament

Previsualització

Gruix total

Capes (d'exterior a
interior)

Planta Baixa
1:200

Planta Primera
1:200

Planta Sotacoberta
1:200

Coberta
1:200

A tots els banys, s'uƟlitzarà placa de pladur hidròfuga i
s'enrajolaran les parets fins a una alçada de 2,10m.

*

*
*

*

*

*

*
* A totes les parets en contacte amb el terreny, s'afegirà una

làmina de protecció contra el radó

*

*

*Veure Memòria ConstrucƟva del Projecte ExecuƟu, pel
compliment de les exigències del CTE de cada un dels
elements construcƟus

*
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DIVISÒRIES INTERIORS PB

ESCALA 1:50, 1:100

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

0,04 0,22 0,80 1,23 0,08 0,22 0,80 1,02 0,04 0,04 1,10 0,80 0,22
0,04

0,04 0,80 0,21

2,
50

BANY DESPATX
ATENCIÓ

1

DESPATX
ATENCIÓ

2

VIGILANTS

3,11 0,04 0,80 0,04

2,
50

M
2

M1

M2 PB
1:50

M1 PB
1:50

Planta Baixa
1:100

CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA

MUNTANTS I TRAVESSERS D'ALUMINI:

Perfils d'alumini 72x43, acabat lacat epoxy color negre
Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils.

MAMPARA DE VIDRE:

1 vidre laminat transparent 5+5.
Unió entre vidres mitjançant perfil de policarbonat transparent

MAMPARA CEGA:

1 panells cecs de 19mm, de bilaminat estàndar, color RAL a escollir, amb material fonoabsorbent a l'interior.
Unió entre panells amb perfil d'alumini interior.
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DIVISÒRIES INTERIORS P1

ESCALA 1:50, 1:100

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

0,28 0,80 2,01 0,36 0,80 2,85

COMPTABILITAT SECRETARIA

2,
10

8,41

M8

M7

M6

5,02 0,04

2,
10

0,
82

M8 P1
1:50

M7 P1
1:50

Planta Primera
1:100

M6 ESCALA
1:50
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DIVISÒRIES INTERIORS P2

ESCALA 1:50, 1:100

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

2,
30

0,49 0,80 0,84 0,04 2,96 0,76 0,80 2,37

ALCALDIA REUNIONS

M10

M
11

0,15 4,18 0,08 0,36 3,59

3,
00

REGIDORS

M11 P2
1:50

Planta Sotacoberta
1:100

M10 P2
1:50
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FUSTERIES EXTERIORS

ESCALA 1:200

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

Ref. Fe0 Fe1 Fe2 Fe3 Fe4 Fe5 Fe6 Fe7 Fe8 Fe9 Fe10
Unitats 1 1 2 3 2 1 4 1 2 1 3

AmpladaxAlçada 1,32×2,30 1,30×2,42 0,80×1,20 0,75×0,82 0,85×2,35 0,80×2,35 1,00×2,10 1,13×2,20 0,75×1,60 0,67×1,35 0,60×1,00

1,40

3,
10

1,30

2,
42

0,80

1,
20

0,85

2,
35

0,80

2,
35

1,00

2,
10

1,13

2,
20

0,75

1,
60

0,67

1,
35

0,60

1,
00

1,40 1,30

0,80 0,75
0,85 0,80

1,00

1,13
0,75

0,67 0,60

Material Es restaurarà la porta
existent Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer Fusta de castanyer

Vidre - No 3+3/14 Ar/4+4
(Bx CO2* + Cs*)

3+3/14 Ar/4+4
(Bx CO2 + Cs)

4+4/14 Ar/6
(Bx CO2 + Cs)

4+4/14 Ar/6
(Bx CO2 + Cs)

4+4/14 Ar/6
(Bx CO2 + Cs) No 4+4/14 Ar/6

(Bx CO2)
4+4/14 Ar/6

(Bx CO2)
4+4/14 Ar/6

(Bx CO2 + Cs)

Tipus d'obertura - Dues fulles batents. Pany
de cop i clau

Dues fulles: una batent i
una oscil·lobatent Una fulla oscil·lobatent Dues fulles: una batent i

una oscil·lobatent
Dues fulles: una batent i

una oscil·lobatent
Dues fulles: una batent i

una oscil·lobatent
Dues fulles batents. Pany

de cop i clau
Dues fulles: una batent i

una oscil·lobatent
Dues fulles: una batent i

una oscil·lobatent
Una fulla oscil·lobatent,
amb pany de seguretat

Orientació D I I I D D I I D D D

Ref.

Unitats

AmpladaxAlçada

Material

Vidre

Tipus d'obertura

Orientació

Fe11 Fe12 Fe13
1 2 1

0,85×1,30 0,75×1,30 0,70×1,10

0,85

1,
30

0,75

1,
30

0,70

1,
10

0,85 0,75 0,70

Fusta de castanyer Fusta de castanyer Obertura sense finestra

4+4/14 Ar/6
(Bx CO2 + Cs)

4+4/14 Ar/6
(Bx CO2) -

Dues fulles: una batent i
una oscil·lobatent

Dues fulles: una batent i
una oscil·lobatent -

I D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

Fi
1

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

Fe2 Fe2

Fe1

Fe0

Fe
3

Fe
3

Fe
3

Fi
2

Fi0

Fi4

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

Fe4 Fe4Fe5

Fe8 Fe8Fe9

Fe
6

Fe
6

Fe
7

Fi5

Fi
5

Fi3

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

Fi3

Fi 8

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

Fe10Fe10 Fe10

Fe12Fe12Fe13

Fe
6

Fi4

Fe
6

Fe
11

Fi8
Fi

4

Fi4Fi4Fi4Fi6

Fi
5

Fi5

Fi7

Planta Baixa
1:200

Planta Primera
1:200

Planta Sotacoberta
1:200

(*)
Bx CO2: Baix emissiu
Cs: Control Solar

*Cal garanƟr els següents
paràmetres per les fusteries
exteriors:

Vidres:

U ≤ 1 W/m2K
g ≤ 0,23

Marcs:

U ≤ 1 W/m2K
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FUSTERIES INTERIORS

ESCALA 1:200

TANCAMENTS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

Ref. Fi0 Fi1 Fi2 Fi3 Fi4 Fi5 Fi6 Fi7 Fi8
Unitats 1 1 1 2 1 5 2 2 1 1 2

AmpladaxAlçada 2,00×2,50 0,80×2,30 1,20×1,45 0,80×2,10 0,80×2,10 0,80×2,10 0,80×2,10 0,80×2,10 0,80×2,10 1,80×2,10 0,89×2,10

2,00

2,
50

0,88

2,
34

1,28

1,
49

0,88

2,
14

0,88

2,
14

0,88

2,
14

0,88

2,
14

1,80

2,
10

0,89

2,
10

2,00

0,88 1,28 0,88 0,88 0,88

0,88
0,88

0,88

1,80

0,89

Material Alumini DM lacat blanc DM lacat blanc DM lacat blanc DM lacat blanc DM lacat blanc DM lacat blanc DM lacat blanc Alumini Fusta Fusta

Vidre Lluna simple 4+4 No No No No No No No No Lluna simple 4+4 Lluna simple 4+4

Tipus
Una fulla corredera i una

fulla fixa. Obertura
automàtica

Una fulla batent. Pany de
cop i clau

Dues fulles batents. Pany
de cop i clau

Una fulla batent. Pany de
cop i clau Una fulla batent Una fulla batent Una fulla corredera Una fulla corredera Una fulla batent. Pany de

cop i clau
Una fulla fixa, amb
emmarcat de fusta

Una fulla fixa, amb
emmarcat de fusta

Orientació I D D I I D D I D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

Fi
1

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

Fe2 Fe2

Fe1

Fe0

Fe
3

Fe
3

Fe
3

Fi
2

Fi0

Fi4

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

Fe4 Fe4Fe5

Fe8 Fe8Fe9

Fe
6

Fe
6

Fe
7

Fi5

Fi
5

Fi3

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

Fi3

Fi 8

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

Fe10Fe10 Fe10

Fe12Fe12Fe13

Fe
6

Fi4

Fe
6

Fe
11

Fi8
Fi

4

Fi4Fi4Fi4Fi6

Fi
5

Fi5

Fi7

Planta Baixa
1:200

Planta Primera
1:200

Planta Sotacoberta
1:200
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INCÈNDIS

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

SORTIDA
D'EDIFICI

SORTIDA

SORTIDA

M
IT

GE
RE

S 
EI

12
0

M
IT

GE
RE

S 
EI

12
0

ES
TR

U
CT

U
RA

 R
90

ESTRUCTURA R60

ESTRUCTURA R60

zona de risc
especial baix

OAC
ZONA ÚS PÚBLIC
A: 22,75 m2

12 persones

TALLAFRED
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 2,34 m2

0 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 11,12 m2

0 persones

BANY
BANYS
A: 4,35 m2

2 persones

INSTAL·LACIONS
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 10,99 m2

0 persones

INSTAL·LACIONS
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 3,92 m2

0 persones

DESPATX ATENCIÓ 1
ZONA OFICINES
A: 7,65 m2

1 persona

ESCALA
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 3,24 m2

0 persones

OAC
ZONA OFICINES
A: 16,49 m2

2 persones DESPATX ATENCIÓ 2
ZONA OFICINES
A: 7,42 m2

1 persones

VIGILANTS
ZONA OFICINES
A: 7,42 m2

1 persones

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

SORTIDA

SORTIDA

SORTIDA

M
IT

GE
RE

S 
EI

12
0

M
IT

GE
RE

S 
EI

12
0

SORTIDA
D'EDIFICI

ORÍGEN EVACUACIÓ

RECORREGUT  EVACUACIÓ
(<50m)

ESTRUCTURA R60

ESTRUCTURA R60

ORÍGEN EVACUACIÓ

BANYS
BANYS
A: 8,19 m2

3 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 2,86 m2

0 persones

TÈCNICS I ADMIN
ZONA OFICINES
A: 47,11 m2

5 persones

SECRETARIA
ZONA OFICINES
A: 16,37 m2

2 persones

COMPTABILITAT
ZONA OFICINES
A: 12,79 m2

2 persones

ESCALA
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 3,24 m2

0 persones

ESCALA
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 5,04 m2

0 persones

SORTIDA

SALA PLENS
ZONA ÚS PÚBLIC
A: 42,3 m2

22 persones

DISTRIBUÏDOR
ZONA ÚS PÚBLIC
A: 17,1 m2

10 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 6,08 m2

0 persones 1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

SORTIDA

SORTIDASO
RT

ID
A

M
IT

GE
RE

S 
EI

12
0

M
IT

GE
RE

S 
EI

12
0

RE
CO

RR
EG

UT
  E

VA
CU

AC
IÓ

(<
50

m
)

ORÍGEN EVACUACIÓ

ESTRUCTURA R60

ESTRUCTURA R60

SORTIDA

ALCALDIA
ZONA OFICINES
A: 21,28 m2

3 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 15,93 m2

0 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 6,51 m2

0 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 9,05 m2

0 persones

DISTRIBUÏDOR
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 5,5 m2

0 persones

INSTAL·LACIONS
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 5,33 m2

0 persones

MAGATZEM
MAGATZEM
A: 5,78 m2

1 persona

BANY
BANYS
A: 10,51 m2

4 persones

SALA NETEJA
MAGATZEM
A: 3,99 m2

1 persona

ESCALA
OCUPACIÓ OCASIONAL
A: 1,44 m2

0 persones

REGIDORS
ZONA OFICINES
A: 31,77 m2

4 persones

REUNIONS
ZONA OFICINES
A: 14,58 m2

2 persones

OFFICE
ZONA OFICINES
A: 10,36 m2

2 persones

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

Presa de televió terrenal i satèl·lit: RTV, RTVSAT

Presa de telefonia bàsica i serveis integrats: TV, XDSI

Extintor Pols ABC eficàcia 21A 113B

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Extintor CO2

Senyalització segons UNE-23.033

SORTIDA Rètol conforme la norma UNE 23034:1988

Llum d'emergència

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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ACS

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

2
1

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

EQUIP ACS
KOSNER KCA 110L
AEROTERMIA ACS

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

Xarxa de subministrament

Escomesa

Conjunt d'entrada general a l'edifici

Comptador

INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA I ACS

Connexió de servei

2

1

Senyalització segons UNE-23.033

Comptador

Aixeta d'aigua freda

Aixeta d'aigua calenta

Clau de pas

2

Muntant

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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SANEJAMENT

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

Ø110

Ø75

Ø
11

0

Ø125

Connexió a xarxa pública

Connexió a xarxa pública

Connexió a xarxa pública

Ø
12

5

Recuperadors

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

Ø110

Ø75

Ø75

Ø110
Ø125

Ø75

Ø75

Ø110

Recuperadors

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

Ø110

Ø75

Ø75

Ø110

Ø75

Ø75

sobreixidor

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

Baixant fecal

Baixant pluvial

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

Tub enterrat

Tub per fals sostre

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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CLIMATITZACIÓ

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

FANCOIL
KOSNER UTXE-Z1 340 800x200mm

800x200mm

co
l·l

ec
to

r

555x1600x250mm 123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

EQUIP 1x1 CONDUCTES
KOSNER KSTI-24/71 CD R-32 NOVA

3/8"-5/8"

600x200mm

400x200mm

400x200mm

co
l·l

ec
to

r

ra
di

ad
or

774x1100cm (h=249mm)

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

EQUIP 1x1 CONDUCTES
KOSNER KSTI-24/71 CD R-32 NOVA

3/8"-5/8"

EQUIP ACS
KOSNER KCA 110L
AEROTERMIA ACS

EQUIP AEROTERMIA
KOSNER AQUARIS MD 16 MONOBLOC

EQUIP AEROTERMIA
KOSNER AQUARIS MD 16 MONOBLOC

DPI/DI 200LTs

co
l·l

ec
to

r

radiador

(a coberta)

(a coberta)

radiador

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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VENTILACIÓ

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

Extracció

Caudal Ventilació
225m³/h

Caudal Ventilació
90m³/h

Caudal Ventilació
90m³/h

Caudal Ventilació
45m³/h

RECUP.
KOSNER KRC 1 DPE
480 m3/h 50 Pa
1100x1050x370mm
+BATERIA F/C

Ø200mm

Ø200mm

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

Extracció

Extracció

RECUP.
KOSNER KRC 1 DPE
480 m3/h 50 Pa
1100x1050x370mm
+BATERIA F/C

Caudal Ventilació
1350m³/h

Caudal Ventilació
270m³/h

Caudal Ventilació
90m³/h Caudal Ventilació

90m³/h

Ø200mm

Ø200mm

Ø300mm

Ø300mm

EQUIP 1x1 CONDUCTES
KOSNER KSTI-24/71 CD R-32 NOVA

3/8"-5/8"

600x200mm

400x200mm

400x200mm

774x1100x249mm

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

Extracció

Extracció

Extracció

RECUP.
KOSNER KRC 1 DPE
480 m3/h 50 Pa
1100x1050x370mm
+BATERIA F/C

RECUP.
KOSNER KRC 2+ DPE
1780 m³/h
370x1100x1200mm
+BATERIA F/C

RECUP.
KOSNER KRC 1 DPE
480 m3/h 50 Pa
1100x1050x370mm
+BATERIA F/C

Caudal Ventilació
270m³/h

Caudal Ventilació
90m³/h

Caudal Ventilació
90m³/h

Ø200mm

Ø200mm

Ø200mm Ø200mm

Caudal Ventilació
423m³/h

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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INSTAL·LACIONS COBERTA

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

EQUIP AEROTERMIA
KOSNER AQUARIS MD 16 MONOBLOC

EQUIP AEROTERMIA
KOSNER AQUARIS MD 16 MONOBLOC

DPI/DI 200LTs

EQUIP AEROTERMIA
KOSNER AQUARIS MD 16 MONOBLOC

EQUIP AEROTERMIA
KOSNER AQUARIS MD 16 MONOBLOC

C
irc

ui
t T

er
ra

 P
0

C
irc

ui
t T

er
ra

 P
1

C
irc

ui
t T

er
ra

 P
2

C
irc

ui
t F

/C
 e

nt
ra

da
 +

 b
at

er
ie

s 
R

ec
up

C
irc

ui
t r

ad
ia

do
rs

Coberta
1:100

Secció 4
1:100
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IL·LUMINACIÓ

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

3 3

3

2

3
3

2

3

5

5

2

2

2

LE
D 

a 
so

st
re

LE
D 

a 
so

st
re

A.1.2

A.1.2

A.1.2

B.6.1

B.6.1

B.6.1

B.5.1 B.5.1

B.3.1 B.3.1 B.3.1

B.3.1

B.3.1

B.3.1

B.3.1

B.3.1B.3.1

B.2.1

B.2.1B.2.1

B.2.1

7
7

7

6
6

6

LED a sostre

LED a sostre

B.1.1

B.1.1

B.1.1

B.1.1 B.1.1

B.1.1

B.1.1

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

3 3 3

2

5

5

5

3

33

LE
D 

a 
so

st
re

LE
D 

a 
so

st
re

Ɵra LED verƟcal,
resseguint mur corƟna

Ɵra LED verƟcal,
resseguint mur corƟna

B.6.1

7 7 7

9

7 7

10

4 4 4

4 4 4

LED a sostre

LED a sostre

LED a terra

B.6.1

B.6.1

B.6.1

B.6.1

B.6.1 B.6.1 B.6.1

B.5.1 B.5.1 B.5.1

B.5.1B.5.1B.5.1

B.6.1

B.6.1
B.6.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.5.1

B.5.1

B.2.1

B.2.1

B.2.1

B.2.1

B.1.1 B.1.1 B.1.1

B.6.1

B.6.1

B.6.1

B.6.1

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

2 2

2

1 1 1 3 3

3

3

3 3

Ɵra LED a sostre, resseguint lluernari

Ɵra LED a sostre, resseguint lluernari Ɵra LED verƟcal,
resseguint mur corƟna

Ɵra LED verƟcal,
resseguint mur corƟna

Ɵra LED a terra. Perfil empotrable.

Ɵr
a 

LE
D 

a 
te

rr
a.

 P
er

fil
 e

m
po

tr
ab

le
.

B.3.1 B.3.1

6
6

6

6

8

8

9

6

B.5.1

B.5.1

B.5.1 B.5.1

B.5.1 B.5.1

B.5.1
B.5.1

B.5.1

B.1.1

B.1.1

B.1.1

B.1.1 B.1.1 B.1.1 B.6.1 B.6.1

B.6.1

B.6.1

B.6.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.4.1

B.1.1

B.1.1

B.1.1

B.1.1

B.2.1

B.2.1

B.2.1

B.2.1

B.2.1

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

Downlight superficial

Llum d'emergència

Aplic a paret

Downlight empotrat

1

IL·LUMINACIÓ

2

3

Downlight empotrat. Llum regulable
4

Lluminària suspesa lineal. Llum directa i indirecta.

Foco superficial
5

Lluminària suspesa lineal. Llum directa.

Lluminària suspesa circular. Llum directa i indirecta.

Lluminària suspesa circular. Llum directa.

6

7

8

9

Tira LED

Lluminària suspesa amb carril. Combinació focos i
LEDS. Llum regulable

10

Cablejat elèctric per conducte de plàstic

Cablejat elèctric per fals sostre

Carril electrificat

A.1.2

B.2.1

B.3.1

B.4.1

B.5.1

B.6.1

Línia elèctrica vinculada A.1.2

Línia elèctrica vinculada B.1.1

Línia elèctrica vinculada B.2.1

Línia elèctrica vinculada B.3.1

Línia elèctrica vinculada B.4.1

Línia elèctrica vinculada B.5.1

Línia elèctrica vinculada B.6.1

B.1.1

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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ELECTRICITAT

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10C x 0,18
9H x 0,30

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

QGP A

QGP B

Rack

DomòƟca

Endolls B.1.2
SAI B.7.1

Endolls B.8.1

Endolls A.1.2
Endolls A.2.1
Ascensor a.3.1

Endolls B.1.2
SAI B.7.1

Endolls B.1.2
SAI B.7.1

Endolls B.1.2
SAI B.7.1

123456789

9C x 0,17
8H x 0,30

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14C x 0,18
13H x 0,30

Endolls B.2.2
SAI B.7.1

Endolls B.2.2
SAI B.7.1

Endolls B.2.2
SAI B.7.1

Endolls B.5.2
SAI B.7.2

B.5.1

B.5.1

Endoll a sostre
per projector

1234

4C x 0,15
3H x 0,30

N

QGP C
Endolls C.7.1

Endolls B.4.2
SAI B.7.2

B.5.1

B.5.1

Endolls B.3.2
SAI B.7.1

Endolls B.3.2
SAI B.7.1

Endolls B.3.2
SAI B.7.1

LLEGENDA INSTAL·LACIONS

Xarxa de subministrament

Escomesa

Caixa de Protecció i Mesura

Caixa General de Comandaments

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Detector de presència

Interruptor simple 10A

Centralització d'interruptors, amb control domòtic

Presa de corrent

Punt de treball encastat a paret
(2 bases 16A/II Pilot + 2 bases 16A/II Pilot vermell + 2 RJ45 Cat.6)

Interruptor conmutat 10A

Punt de treball encastat a terra
(2 bases 16A/II Pilot + 2 bases 16A/II Pilot vermell + 2 RJ45 Cat.6)

Punt de treball encastat a sota escriptori
(2 bases 16A/II Pilot + 2 bases 16A/II Pilot vermell + 2 RJ45 Cat.6)

Punt de sortida del cablejat

Extractor elèctric

Planta Baixa
1:100

Planta Primera
1:100

Planta Sotacoberta
1:100
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ESQUEMA UNIFILAR

ESCALA 1:100

INSTAL·LACIONS

LA PROPIETAT: AJUNTAMENT DE VILADRAU

REFORMA CAN SIÀ

Arxiu: 221117_Bàsic-Executiu v1.01.pln imp: 30/11/2022

C. PARE CLARET, 4

L'ARQUITECTE: MANEL ALCUBIERRE ROCA

REF:PR22.06

INTERVINENTSVISAT PROJECTE ENTREGA PLÀNOL

BÀSIC-EXECUTIU v1.01

VILADRAU - 17406

NOVEMBRE 2022

4x25 mm2 10

QGD

0,6/1 kV XLPE
RZI-K (AS) D.P.S.IGA

IV63

DI

A.
m

KWH

QPM TMF1

43,64

3x230/400V
ICP

Reg. 63 A.
63 A.

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

ENLLUMENAT
W78

II pols10 A.

4x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

ENDOLLS 230 V
W3680

2/40/30 mA
A.1.0

IVpols16 A.

4x16+TTx16 mm2 (0,6/1 kV) m20

SUBQUADRE B

IVpols50 A.

A.1.1

A.1.2

4x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

ENDOLLS 400 V
W11085

II pols16 A.
A.2.1

4/40/30 mA
A.2.0

B.0.0

4x6,0+TTx6,0 mm2 (0,6/1 kV) m10

ASCENSOR
W10.000

IVpols20 A.
A.3.1

4/40/300 mA
A.3.0

4x16+TTx16 mm2 (0,6/1 kV) m20

SUBQUADRE C

IVpols50 A.
B.0.0

QGP A

C

C

C

D

D

D

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

ENLLUMENAT
W389

II pols10 A.

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

ENDOLLS 230 V
W3680

4/40/30 mA
B.1.0

II pols16 A.

B.1.1

B.1.2

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

ENLLUMENAT
W788

II pols10 A.

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

ENDOLLS 230 V
W3680

2/40/30 mA
B.2.0

II pols16 A.

B.2.1

B.2.2

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

ENLLUMENAT
W348

II pols10 A.

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

ENDOLLS 230 V
W3680

2/40/30 mA
B.3.0

II pols16 A.

B.3.1

B.3.2

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENLLUMENAT
W1206

II pols10 A.

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENDOLLS 230 V
W3680

2/40/30 mA
B.4.0

II pols16 A.

B.4.1

B.4.2

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENLLUMENAT
W386

II pols10 A.

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENDOLLS 230 V
W3680

2/40/30 mA
B.5.0

II pols16 A.

B.5.1

B.5.2

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENLLUMENAT
W319

II pols10 A.

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENDOLLS 230 V
W3680

2/40/30 mA
B.6.0

II pols16 A.

B.6.1

B.6.2

2/40/30 mA
B.7.0 4x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENDOLLS SAI 230 V
W3680

II pols16 A.
B.7.1

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENDOLLS SAI 230 V
W3680

II pols16 A.
B.7.2

2/40/30 mA
B.8.0 2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m30

ENDOLLS RACK 230 V
W3680

II pols16 A.
B.8.1

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m20

MANIOBRA
W100

II pols6 A.
B.8.2

2/40/30 mA
B.9.0 2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m25

DOMÒTICA
W250

II pols10 A.
B.9.1

2/40/30 mA
B.10.0 2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m10

RENOVACIÓ P0
W250

II pols10 A.
B.10.1

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m15

RENOVACIÓ P1
W250

II pols10 A.
B.10.1

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m20

RENOVACIÓ P2
W250

II pols10 A.
B.10.1

2/40/30 mA
B.11.0 2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m10

ALARMA
W100

II pols10 A.
B.11.1

IVpols50 A.

QGP B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

4x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m10

AEROTÈRMIA 1
W5000

IVpols16 A.

4x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m10

4/40/30 mA
C.1.0

IVpols16 A.

C.1.1

C.2.1

IVpols50 A.

4/40/30 mA
C.2.0

AEROTÈRMIA 2
W5000

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m15

II pols16 A.
C.3.1

2/40/30 mA
C.3.0

AEROTÈRMIA ACS
W1580

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m12

II pols16 A.
C.4.1

2/40/30 mA
C.4.0

FAN COIL SALA DE PLENS
W2250

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m12

II pols10 A.
C.4.2

RENOVACIÓ SALA DE PLENS
W900

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m18

II pols16 A.
C.5.1

2/40/30 mA
C.5.0

FAN COIL ESCALA
W1390

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m18

II pols10 A.
C.5.2

RENOVACIÓ ESCALA
W250

QGP C

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

II pols6 A.
C.6.1

2/40/30 mA
C.6.0

CLIMA MESCLADORA
W100

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

II pols6 A.
C.6.2

CLIMA CIRCUIT 1
W150

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

II pols6 A.
C.6.3

CLIMA CIRCUIT 2
W150

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

II pols6 A.
C.6.4

CLIMA CIRCUIT 3
W150

2x1,5+TTx1,5 mm2 (0,6/1 kV) m5

II pols6 A.
C.6.5

CLIMA CIRCUIT 4
W250

2x2,5+TTx2,5 mm2 (0,6/1 kV) m15

II pols16 A.
C.7.1

2/40/30 mA
C.5.0

ENDOLLS OFFICE
W3680

D

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

SIMBOLOGIA
INTERRUPTOR SECCIONADOR

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

PROTECCIÓ SOBRETENSIONS

C
CONTACTOR

TEMPORITZADOR
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